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- Auftrag Nr. 6665077 26.07.2023
Probe 230599799 Probenmatrix Rohwasser

37139 Barterode
Wasserwerk (Bohrbrunnen)
Probenahmehahn Rohwasser rechts

Eingangsdatum: 12.07.2023  Eingangsart von uns entnommen

Entnahmedatum 12.07.2023  12:35:00 Uhr Probenehmer HSAEXERTABA

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs- Methode Lab Grenzwert

grenze

Probenahmedaten :

Probenahme Chemie konst. Temp. DIN 1SO 5667-5

Farbung, sensorisch farblos, klar DIN EN ISO 7887

Tribung, sensorisch keine Tribung DEWV-C2

Geruch, sensorisch ohne DIN EN 1622
Fremdgeruch

Bodensatz vorhanden, Nein

qualitativ

Wassertemperatur °C 15 DIN 38404-4

pH-Wert 7,16 DIN EN ISO 10523

Elektr.Leitfahigkeit uS/cm 1290 DIN EN 27888

(25°C)

Sauerstoff gelast mg/l 53 01 DIN EN ISO 5814

Untersuchungsergebnisse :

Spektraler 1/m 0,21 0,05 DIN 38404-3 HE
Absorptionskoeff. bei

254 nm

Spektraler 1/m 0,05 0,05 DIN EN ISO 7887 HE
Absorptionskoeff. bei

436 nm

DOC mg/l <05 05 DIN EN 1484 HE
Chlorid mg/l 219 05 DIN EN ISO 10304-1 HE
Sulfat mg/l 424 1 DIN EN ISO 10304-1 HE
Nitrat mg/l 36,5 05 DIN EN ISO 10304-1 HE
Nitrit mg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 10304-1 HE
Ammonium mg/l 0,05 0,04 DIN EN ISO 11732 HE
Saurekapazitat bis pH mmol/l 575 0,05 DIN 38409-7 HE
43

Basekapazitat bis pH 8,2 mmol/l 0,40 0,05 DIN 38409-7 HE
Gesamtharte als CaCO3 mmol/l 7,40 0,02 DIN 38409-6 HE
ortho-Phosphat mg/l <0,1 0,1 DIN EN ISO 10304-1 HE
Metalle :

Aluminium mg/l <0,02 0,02 DIN EN ISO 17294-2 HE
Calcium mg/l 201 02 DINENISO 11885 HE
Eisen mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 17294-2 HE
Kalium mg/l 23 05 DINENISO 11885 HE
Magnesium mg/l 57,9 0,05 DINENISO 11885 HE
Mangan mg/l < 0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 HE
Natrium mg/l 8,9 05 DINENISO 11885 HE
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Auftrag 6665077 Probe 230599799 26.07.2023

Probe
Fortsetzung

Parameter

AOX

37139 Barterode
Wasserwerk (Bohrbrunnen)
Probenahmehahn Rohwasser rechts

Einheit Ergebnis Bestimmungs- Methode Lab Grenzwert
grenze
mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 9562 HE

Zusammenfassung der verwendeten Priifmethoden:

DEV-C2

DIN 38404-3

DIN 38404-4

DIN 38409-6

DIN 38409-7

DIN EN 1484

DIN EN 1622

DIN EN 27888

DIN EN ISO 103041
DIN EN ISO 10523
DIN EN ISO 11732
DIN EN ISO 11885
DIN EN 1SO 17294-2
DIN EN ISO 5814
DIN EN ISO 7887
DIN EN ISO 7887
DIN EN ISO 9562
DIN ISO 5667-5
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Die Laborstandorte mit den entsprechenden Akkreditierungsverfahrensnummern der SGS-Gruppe Deutschland und Schweiz gemal den
oben genannten Kurzeln sind aufgefihrt unter
http://www institut-fresenius de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs. pdf.

*** Ende des Berichts =
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